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Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs der Stadtverwaltung

2010/ 2011:

Tabelle 1:

Energieverbrauch 2010 2011 Abweichung Abweichung (%)
Waérme 2,69 Mio. kWh 2,13 Mio. kWh -569.435 kWh -21,10
Strom 1,50 Mio. kWh 1,36 Mio. kWh -157.039 kWh -10,42
Wasser 7.311m3 4838 m* -2.428 m® -66,17

Witterungsbereinigt durch die Gradtagszahl von 2011 ist ein Warme- Minderverbrauch bis zu
13,7 Prozent zu verzeichnen.

Die Entwicklung von Strom- (MWh) und Wasserverbrauch (1.000 m3) sowie des absoluten
Warmeverbrauchs (MWh) in den vergangenen beiden Jahren stellt sich wie folgt dar:
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Abb. 1: Entwicklung des Energieverbrauchs 2011 /2010

Bemerkungen:

Der Stromverbrauch bzw. -bezug ware ohne Klargas-BHKW um 49.156 kWh hoher!

Die Reduzierung des Wasserverbrauches im Jahr 2011 ist durch den Leerstand und somit
Ruckgang der Belegungszahlen des Kurhaus/Hofgarten sowie des Alten- und Pflegeheim
ab dem Zeitraum Februar (2.718 m3) enthalten.
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Warmeverbrauch 2009 / 2010/ 2011 der einzelnen energierelevanten Liegenschaften in kWh:

Tabelle 2:
2009 2010 2011 Pét())\;vg '/c ;(;‘ 1n1g Abwelco/:\ung n Bemerkungen
Aulendorf
Schulzentrum 309.780 | 328.650| 250.330 -78.320 -23,83
Sporthalle Schussenriederstr. 231.370| 268.730| 247.550 -21.180 -7,88
Schlofy gesamt (inkl. Museum) 472.390 | 459.667| 389.366 -70.301 -15,29
Grundschule 5290.193| 304.200| 266.728 -37.472 -12,32
GS Sporthalle 232.826| 330.903| 203.490 -127.413 -38,50
Stadthalle 114.676| 162.982| 100.226 -62.756 -38,50
KiGa Wirbelwind, Sandweg 67.372 71.297 59.915 -11.382 -15,96
FwHaus Aulendorf 100.837 90.815 69.618 -21.197 -23,34
Alten,- u. Pflegeheim mit Wohn. 253.000| 262.000| 189.000 -73.000 -27,86 | Riickgang Belegungszahl; Leerstand seit Juni 2011
Hofgarten / Kurhaus 229.000| 200.000| 164.000 -36.000 -18,00 | Riickgang Belegungszahl, Leerstand seit Febr. 2011
Friedhof / Aussegnungshalle 7.700 9.300 7.500 -1.800 -19,35
2.548.144 | 2.488.544 | 1.947.723 540.821 -21,73
Blénried
Rathaus Blénried 10.000 10.000 10.000 0 0,00
KiGa / Wohnung Blonried 72.490 72.500 62.167 -10.333 -14,25
82.490 82.500 72.167 -10.333 -12,52
Zollenreute
DGH Zollenreute mit FW 19.498 23.978 21.033 -2.945 -12,28
KiGa u. Wohnung Zollenreute 58.937 57.556 45.485 -12.071 -20,97
58.937 81.534 66.518 -15.016 -18,42
Tannhausen
DGH u. KiGa Tannhausen 56.226 45,970 42.705 -3.265 -7,10
56.226 45.970 42.705 -3.265 -7,10
Gesamtverbrauch aller Liegeschaften | 2.745.797 | 2.698.548 | 2.129.113 -569.435 -1.10 | Hinweis:Gradtagsbereinigt -13,7% d.h. 7,40 % Einsparungen!
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Stromverbrauch 2009 / 2010/ 2011 der einzelnen Liegenschaften in kWh:

Tabelle 3:
Abweichun Abweichun
2009 2010 2011 2010120119 in % g Bemerkungen
Aulendorf
Schulzentrum 165.563 160.181 171.420 11.239 7,02
Sporthalle Schussenriederstr. 17.267 17.796 18.054 258 1,45
SchloR gesamt 107.880 107.407 116.199 8.792 8,19
Grundschule 74.750 114.011 93.320 -20.691 -18,15 | Einbau von Funkthermostat fiir Containerlésung
GS Sporthalle 37.233 40.924 40.205 -719 -1,76 | Sportplatz (Flutlichtanlage) Verbrauch dazu berechnet
Stadthalle 49.452 66.581 45.902 -20.679 -31,06
KiGa Wirbelwind, Sandweg 4.967 4.774 4.316 -458 -9,59
FwHaus Aulendorf 8.270 8.351 8.495 -144 -1,72
Alten,- u. Pflegeheim mit Wohn. 104.900 105.787 32.246 -73.541 -69,52 | Ruckgang Belegungszahl
Hofgarten / Kurhaus 22482 20.086 31.234 -11.148 -55,50 | Ruckgang Belegungszahl
Friedhof / Aussegnungshalle 3.282 3.942 3.157 -785 -19,91 | Stromverbrauch nach Wéarme u. Strom aufgeteilt.
596.046 649.840 564.548 -107.876 -16,60
Blonried
Rathaus Blénried 1.139 1.045 1172 127 12,15
KiGa Blonried 2.906 3.069 3.519 450 14,66
4.045 4.114 4.691 577 14,03
Zollenreute
DGH Zollenreute mit FW 2.769 2.711 3.330 619 22,83
KiGa u. Wohnung Zollenreute 3.039 2.929 2.730 -199 -6,79
5.808 5.640 6.060 420 7,45
Tannhausen
DGH Tannhausen 4.348 4.345 4.017 -328 -7,55
KiGa Tannhausen 2.310 2.832 2.455 -377 -16,32
6.658 7.177 6.472 -705 -9,82
Gesamtverbrauch sdmtl. Lie-
genschaften 605.899 666.771 581.771 -107.584 -4,95
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Abweichung | Abweichung
2009 2010 2011 2010 / 2011 in % Bemerkungen
Straenbeleuchtung 468.167 452.814 395,569 57.045 12,64 ‘Z‘gﬁ_”g%eorb\“cmp“”kte 2009 und 2010: 1.490;
Abwasserreinigung 390.700 339.700 351.700 12.000 3,53
Trinkwasserversorgung 41.690 41.780 37.570 -4.210 -10,08
Gesamt 900.557 834.294 784.839 -49.455 -5,93
S b L RO 1.506.456 1.501.065 1.366.610 157,039 10,42
Verbrauchsstellen
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Wasserverbrauch 2009 /2010 / 2011 der einzelnen Liegenschaften in m3:

Tabelle 4:
Abweichun Abweichun
2009 2010 2011 2010 /20119 in % g Bemerkungen
Aulendorf
Schulzentrum 844 843 804 -39 -4,63
Sporthalle Schussenriederstr. 442 382 447 65 17,02
SchloR gesamt 581 565 610 45 7,96
Grundschule 2.552 276 286 10 3,62
GS Sporthalle 347 391 468 77 19,69
Stadthalle 38 43 52 9 20,93
KiGa Wirbelwind, Sandweg 100 95 86 -9 -9,47
FwHaus Aulendorf=GH Aulendorf 43 44 54 10 22,73
Alten,- u. Pflegeheim mit Wohn. 2.938 3.596 982 -2.614 -72,69 | Belegungszahl Rlckgang
Hofgarten / Kurhaus 935 241 137 -104 -43,15 | Belegungszahl Riickgang
Friedhof / Aussegnungshalle 60 50 47 -3 -6,00
Friedhof GieRwasser 619 481 497 16 3,33
9.499 7.007 4.470 -2.492 -35,56
Blonried
Rathaus Blonried 2 2 1 -1 -50,00
KiGa Blonried 47 56 66 10 17,86
Wohnung im KiGa Blonried 197 97 140 43 44,33
246 155 207 52 33,55
Zollenreute
DGH Zollenreute mit FW 19 17 39 22 56,41
KiGa u. Wohnung Zollenreute 81 59 61 2 3,28
100 76 100 24 31,58
Tannhausen
DGH u. KiGa Tannhausen 69 73 61 -12 -19,67
Gesamtverbrauch samtl. Lie-
| genschaften 9.914 7.311 4.838 -2.428
z .
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Aufteilung des Warmeverbrauchs 2011:

Tabelle 5:

| Verbrauch
Stadt. Liegenschaften 1.776.113 kWh
Alten-u. Pflegeheim, Hofgarten/Kurhaus 353.000 kWh

Aufteilung des Warmeverbrauchs 2011

H Liegenschaften

m Alten- u. Pflegeheim,
Hofgarten/Kurhaus

Abb. 2: Aufteilung des Warmeverbrauchs 2011
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Aufteilung des Stromverbrauchs 2011:

Tabelle 6:

Verbrauch
Liegenschaften 581.771 kWh
StraBenbeleuchtung 395.569 kWh
Trinkwasserversorgung 37.570 kWh
Abwasserreinigung 351.700 kWh
Gesamt: 1.366.610 kWh

Aufteilung des Stromverbrauchs in 2011

m Liegenschaften

3%
| Stralkenbeleuchtung

Trinkwasserversorgung

m Abwasserreinigung

Abb. 3: Aufteilung des Stromverbrauchs 2011

Bemerkungen:
Stromverbrauch der Abwasserreinigung ware ohne BHKW um 49.156 kWh héher!
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Eigene Stromerzeugung in 2011

- durch Klargas-BHKW.

Tabelle 7:
Stromerzeugung
Klargas-BHKW 49.156 kWh/Jahr
Gesamt: 49.156 kWh/Jahr
49.156 kWh/Jahr
m Fremdstrombezug
» Klargas-BHKW

1.317.454 kWh/Jahr

Abb. 4: Eigene Stromerzeugung 2011

Fazit:
Knapp 4% des Strombedarfs werden durch eigene Stromerzeugungsanlagen abgedeckt!
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Energiekostenentwicklung Stadtverwaltung 2010/ 2011:

Tabelle 8:
. 2010 2011 Abweichung Abweichung
Energiekosten (EUR) (EUR) (EUR) (%) Bemerkungen
Waérme 163.823,-- 150.572,-- - 13.251,-- - 8,09
Strom 322.845,-- 337.387,- +14.542,-- +4,50
Wasser 28099~ = 20493~ - 7606. 2007
Gesamt 514.767,-- 508.452,-- -6.315,-- -1,23

Die Entwicklung der Energiekosten in den vergangenen beiden Jahren stellt sich wie folgt

dar:
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Abb. 5: Entwicklung der Energiekosten 2010 / 2011

Bemerkungen:

Erfreulich ist, dass trotz der ca. 9%igen Strompreiserh6hung (EEG-Umlage) eine insge-
samte Energiekostenersparnis von ca. 6.315,-- EUR erreicht werden konnte.
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Aufteilung der Gesamtenergiekosten 2011:
(Wéarme / Strom / Wasser)

Tabelle 9:

Energiekosten 2011 (EUR)
Warme 150.572,--
Strom 337.387,--
Wasser 20.928,--
Gesamt: 508.452,--

Gesamtenergiekostenaufteilung 2011

Wasser
4%

Abb. 6: Aufteilung der Gesamtenergiekosten 2011

Jahrliche Gesamtkosteneinsparung 2011 gegentber 2010:

Tabelle 10:

Einsparung Energiekosten 2011 ca. 6.315,-- EUR

Gesamtkosteneinsparung: ca. 6.315,- EUR
3
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Beurteilung der Energieeffizienz:

Tabelle 11:
. e . Heizwdrme 0 440
Energieeffizienz: éffentliche Liegenschaften ca. 25% (2010: 11%)
Strom 0 40
Gffentliche Liegenschaften ca. 17% (2010: 12%)
Wasser 0 . 480,
Gffentliche Liegenschaften ca. 22% (2010 18%)
304 kWh/Lichtpunkt (2010: 1490 Lichtpunkte)
StraBenbeleuchtung 263 kWh/Lichtounkt (2011: 1.506 Lichtpunkte)
ca. 13,5 % Stromeinsparung
Anteil regenerativer Strombezug 16,7%
y A .
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Energieeffizienz 2011 Heizwarme (Energiekennwerte der energierelevanten Gebaude):
Tabelle 12:

Gebaudetyp BWZ(ages) Energieverbrauch BezugsgroBe Kennwert | Grenzwert Zielwert Dimension | Zielerreichung | Gewichtung
1 |Verwaltungsgebéaude 130000] [1] 399.366| [KWh/a] 3.728|m2 BGF 107 95 55 [kWh/mza] 0% 18%
2 |Geb. f. wiss. Lehre und Forschung 200000] [1] [kWh/a] m2 BGF 158 54 [kWh/mza]
3 |Krankenhauser 320000] [1] [kWh/a] Planbette 27.692 15.571 [kWh/Planbet
4 |Schulen 400000| [1] 554.046| [kWh/a] 5.000|m2 BGF 111 108 63  |[KWh/m2a] 0% 26%
5 |Schulen mit Tumnhalle 400020] [1] [kWh/a] mz BGF 110 69 [kWh/mza]
6 |Schulen mit Schwimmbhalle 400010] [1] [kWh/a] mz BGF 127 70 [kWh/mza]
7 |Kindertagesstatten 440000( [1] 128.734| [KWh/a] 1.053|m2 BGF 122 123 73 [KWh/mza] 1% 6%
8 [Tumhallen/Sporthallen 511000| [1] 451.040| [KWh/a] 3.872|m2 BGF 116 142 70 |[KWh/mza] 35% 21%
9 |Hallenbader 521000] [1] [kWh/a] m2 Becke 2.539 1.045 [KWh/mza]
10 |Sportplatzgebaude 530100( [1] [kWh/a] m2 BGF 150 63 [KWh/mza]
11 |Freibader 551000( [1] [kWh/a] m2 Becke 237 32 [KWh/mza]
12 |Freizeitbader 524000( [2] [kWh/a] m? Becke 2.210 1.372 [KWh/m2a]
13 [Wohngebaude 610000| [2] 48.050| [kWh/a] 285|m2 BGF 169 167 82  |[kWh/mza] 0% 2%
14 |Gemeinschaftsunterkiinfte 630000( [1] [kWh/a] m2 BGF 123 95 [KWh/m2a]
15 |Jugendzentren 643000( [2] [kWh/a] m2 BGF 110 46 [KWh/m2a]
16 |Altentagesstétten, Altenzentren 642000( [2] [kWh/a] m2 BGF 96 33 [KWh/m2a]
17 |Birger-, Dorfgemeinschaftshauser 915100] [2] 210.038| [kWh/a] 2.135|m2 BGF 98 154 74 [KWh/m2a] 70% 10%
18 |Bauhéfe 774000| [2] [kWh/a] m2BGF 119 57 [kWh/m?3a]
19 |Feuerwehren 776000( [1] 78.101| [kWh/a] 1.005|m2 BGF 78 144 68 [KWh/m2a] 87% 4%
20 |Friedhofsanlagen 970000] [1] 7.500| [KWh/a] 155|m2 BGF 48 109 29 [KWh/m2a] 76% 0%
21 |Berufsschulen/Berufliche Schulen 420000( [1] [kWh/a] m2 BGF 93 48 [KWh/m2a]
22 |Sonderschulen 430000 [1] [kWh/a] m2 BGF 130 76 [KWh/mza]
23 |Museen 912100] [2] [kWh/a] m2 BGF 120 50 [KWh/mza]
24 |Bibliotheken 913000| [2] [kWh/a] m2 BGF 72 50 [kWh/m?a]
25 |Stadthallen/Saalbauten 914400| [2] 100.226| [kWh/a] 790|m2 BGF 127 126 69  |[kWh/mza] 0% 5%
26 |Alten- und Pflegeheime 341000] [2] 189.000| [kKWh/a] 2.049|mz BGF 92 154 80 [KWh/mza] 83% 9%
27 |Volkshochschulen 451300] [2] [kWh/a] m2 BGF 87 25 [KWh/mza]
28 |Musikschulen 451400( [2] [kWh/a] m2 BGF 96 57 [KWh/mza]
[kWh/a] m2 BGF [kWh/m?a]
[kWh/a] m2 BGF [kWh/m?a]
Summe Energieverbrauch 2.166.101
Gewichtete Zielerreichung 25%
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Energieeffizienz 2011 Elektrizitat (Energiekennwerte der energierelevanten Gebaude):
Tabelle 13:

Gebaudetyp BWZ(ages) Energieverbrauch BezugsgroBe Kennwert | Grenzwert Zielwert Dimension | Zielerreichung | Gewichtung
1 |Verwaltungsgebaude 130000] [1] 117.371] [kWh/a] 3.728|m2 BGF k3l 30 10 [kWh/mza] 0% 20%
2 |Geb.f. wiss. Lehre und Forschung 200000| [1] [kWh/a] mz BGF 79 15 [kWh/mza]
3 |Krankenhauser 320000| [1] [kWh/a] Planbette 6.781 3.337 [kWhPlanbett
4 |Schulen 400000/ [1] 264.740| [kWh/a] 9.566|m2 BGF 28 14 6 |KWh/maa] 0% 45%
5 |Schulen mit Turnhalle 400020( [1] [kWh/a] m2 BGF 13 6 [KWh/mza]
6 |Schulen mit Schwimmbhalle 400010| [1] [kWh/a] mz BGF 19 9 [kWh/mza]
7 |Kindertagesstatten 440000( [1] 12.624| [kWh/a] 1.053|m2z BGF 12 18 10 [KWh/mza] 75% 2%
8 [Tumhallen/Sporthallen 511000| [1] 58.259| [kWh/a] 3.872|m2 BGF 15 25 8  |kWh/mza] 59% 10%
9 |Hallenbader 521000( [1] [kWh/a] me Becke| 731 264 [KWh/mza]
10 |Sportplatzgebaude 530100( [1] [kWh/a] m2 BGF 22 6 [KWh/mza]
11 |Freibader 551000| [1] [kWh/a] m2 Becke| 107 25 [KWh/mza]
12 |Freizeitbader 524000( [2] [kWh/a] m? Becke| 1.156 649 [KWh/m?a]
13 |Wohngebaude 610000| [2] 2.546| [KWh/a] 285|m2 BGF 9 21 4 [KWh/m?a] 1% 0%
14 |Gemeinschaftsunterkinfte 630000( [1] [kWh/a] m2 BGF 27 17 [KWh/m?a]
15 |Jugendzentren 643000| [2] [kWh/a] m2 BGF 19 8 [KWh/m?a]
16 |Altentagesstatten, Altenzentren 642000( [2] [kWh/a] m2 BGF 23 9 [KWh/m?a]
17 |Birger-, Dorfgemeinschaftshauser 915100| [2] 37.238| [kWh/a] 2.135|m2 BGF 17 28 8 [KWh/m?a] 53% 6%
18 |Bauhéfe 774000] [2] [kWh/a] m? BGF 18 6 [KWh/m?a)
19 |Feuerwehren 776000( [1] 9.838| [KWh/a] 1.005|m2 BGF 10 22 6 [KWh/m?a] 76% 2%
20 |Friedhofsanlagen 970000( [1] 3.157| [KWh/a] 155|m? BGF 20 21 3 [KWh/mZa] 4% 1%
21 |Berufsschulen/Berufliche Schulen 420000( [1] [kWh/a] m2 BGF 22 8 [KWh/mZa]
22 |Sonderschulen 430000( [1] [kWh/a] m2 BGF 14 7 [KWh/mza]
23 |Museen 912100( [2] [kWh/a] m2 BGF 64 4 [KWh/mZa]
24 |Bibliotheken 913000] [2] [kWh/a] m2 BGF 36 9 [KWh/m?a]
25 |Stadthallen/Saalbauten, 914400( [2] 45.902| [kWh/a] 790|m2 BGF 58 32 11 [KWh/mza] 0% 8%
26 |Alten- und Pflegeheime 341000( [2] 32.246| [kWh/a] 2.049|mz BGF 16 33 10 [KWh/mza] 75% 6%
27 |Volkshochschulen 451300( [2] [kWh/a] m2 BGF 13 3 [KWh/mza]
28 |Musikschulen 451400( [2] [kWh/a] m2 BGF 12 3 [KWh/mza]
[kWh/a] m2 BGF [KWh/m?a]
[kWh/a] m2 BGF [kWh/m?a]
Summe Energieverbrauch 583.921
Gewichtete Zielerreichung 17%

e

eaecgieagentur
STADT /\ULENDORF 4

Seite 15 von 20
Copyright © Energieagentur Ravensburg gGmbH



Wassereffizienz 2011 (Energiekennwerte der energierelevanten Gebé&ude):
Tabelle 14:

Rechenhilfe Wassereffizienz
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Gebéaudetyp Wasserverbrauch BezugsgroBe Kennwert | Grenzwert Zielwert Dimension | Zielerreichung | Gewichtung

1 |Verwaltungsgebaude [1] 2.705.000| [Liter/a] 3.728|m2 BGF 726 196 75 Liter/mza 0% 14%
2 |Geb. f. wiss. Lehre und Forschung [1] [Liter/a] mz BGF 439 85 Liter/mz2a

3 |Krankenhauser [1] [Liter/a] Planbett 169.745 87.652 Liter/Planbett

4 |Schulen [1] 5.000.000| [Liter/a] 9.566|m2 BGF 523 162 72 Liter/m2a 0% 26%
5 |Schulen mit Turnhalle [1] [Liter/a) m2 BGF 156 78 Liter/m2a

6 |Schulen mit Schwimmhalle [1] [Literfa] m2 BGF 385 128 Liter/m2a

7 |Kindertagesstatten [1] [Liter/a] mz BGF 453 242 Liter/mz2a

8 |Turnhallen/Sporthallen [1] 930.000| [Liter/a] 1.053|m2 BGF 883 253 85 Liter/mza 0% 5%
9 |Hallenbader [1] 4.200.000| [Liter/a] 3.872|mz Beckenfl. 1.085| 25.709 6.822 Liter/mz2a 100% 22%
10 |Sportplatzgebaude [1] [Liter/a] mz BGF 956 276 Liter/mz2a

11 |Freibader [1] [Liter/a] mz Beckenfl. 7.596 1.719 Liter/mza

12 |Freizeitbader [2] [Liter/a] m2 Beckenfl. 33.388 20.840 Liter/mz2a

13 |Wohngeb&ude [2] 410.000| [Liter/a] 285|m2 BGF 1.439 956 210 Liter/m2a 0% 2%
14 |Gemeinschaftsunierkiinfte [1] [Liter/a) m2 BGF 614 405 Liter/m2a

15 |Jugendzentren [2] [Liter/a] mz BGF 204 63 Liter/mz2a

16 |Altentagesstatten, Altenzentren [2] [Liter/a] mz BGF 520 234 Liter/mza

17 |Borger-, Dorfgemeinschaftshauser [2] 1.065.000( [Liter/a] 2.135|m2 BGF 499 326 108 Liter/mz2a 0% 5%
18 |Bauhofe [2] [Liter/a] mz BGF 450 106 Liter/mza

19 |Feuerwehren [1] 465.000| [Liter/a] 1.005|m2 BGF 463 268 40 Liter/mz2a 0% 2%
20 |Friedhofsanlagen [1] 240.000| [Liter/a] 155|mz BGF 1.548 2.202 182 Liter/mza 32% 1%
21 |Berufsschulen/Berufliche Schulen [1] [Liter/a) m2 BGF 163 62 Liter/m2a

22 |Sonderschulen [1] [Liter/a] mz BGF 174 74 Liter/mz2a

23 |Museen [2] [Liter/a] mz BGF 218 28 Liter/mza

24 |Bibliotheken [2] [Liter/a] mz BGF 142 47 Liter/mz2a

25 |Stadthallen/Saalbauten [2] 500.000| [Liter/a] 790|m2 BGF 633 177 74 Liter/mz2a 0% 3%
26 |Alten- und Pflegeheime [2] 4.000.000| [Liter/a] 2.049|m2 BGF 1.952 932 633 Liter/mz2a 0% 20%
27 |Volkshochschulen [2] [Liter/a] mz BGF 144 87 Liter/mza

28 |Musikschulen 2] [Literfa] m2 BGF 118 54 Liter/m2a

Summe Wasserverbrauch 19.515.000
Gewichtete Zielerreichung 22%
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CO,-Einsparung 2011 gegentber 2010:

Tabelle 15:
CO,-Einsparung
- Warmeeinsparung ca. 121 Tonnen
- Stromeinsparung ca. 94 Tonnen
- Klargas-BHKW ca. 29 Tonnen
ca. 244 Tonnen
%
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Fazit / Bemerkungen:
Alle Energieverbrauche sowie deren Kosten wurden von der Stadtverwaltung Ubermittelt.

Vergleicht man die Gradtagszahlen der Jahre 2010 und 2011 miteinander, ist der Heizener-
gieverbrauch 2011 gegenlber 2010 witterungsbedingt ca. 3,5% niedriger. (Gradtagszahlen
2010: 4164 und 2011: 3519).

Energiepreisentwicklung:

Bei den Strompreisen wurde, hauptsachlich bedingt durch die EEG-Zulage, gegeniiber 2010
eine > 9%ige Kostensteigerung festgestellt.

Die jahrliche Energieeinsparung wurde hauptsachlich erreicht durch:

= Vorrang Eigenstromverbrauch gegenuber Netzeinspeisung beim Klargas-BHKW.

» Anderungen bei der Heizungsregelung (Einbau von Funkthermostaten) im Rahmen
einer Gebaudebegehung der Grundschule.

=  Stromeinsparung durch die Umristung der Stral3enbeleuchtung auf LED und Einbau
von astronomischen Uhren, bezogen auf den Lichtpunkt.
2010: 304 kWh/Lichtpunkt
2011: 263 kWh/Lichtpunkt

=  Warmedammmalinahmen und Fensteraustausch im Schulzentrum und Energieein-
sparmalinahmen durch das Konjunkturprogramm Il.
Beispiel: Energetische Sanierung im Schulzentrum
Jahrlicher Warmeverbrauch vor Sanierung ca. 669.000 kWh
Jahrlicher Warmeverbrauch nach Sanierung ca. 250.000 kWh
Jahrliche Einsparung ca. 63%.

Zukunftige Energie- und Kosteneinsparung:

Da die mittelfristigen Energiepreise, vor allem im Strombereich steigen werden, ist weiterer
Handlungsbedarf notwendig.

Alleine durch die Erhdhung der EEG-Umlage ist bereits schon 2012 mit hoheren Stromprei-
sen zu rechnen.

Auch auf dem Erdgasmarkt ist aus heutiger Sicht (Juni 2012) bereits schon eine Preissteige-
rung zu erkennen. Diese Entwicklungen werden ohne Energieeinsparmaflinahmen die zu-
kinftigen kommunalen Haushalte noch starker belasten.

Die Auswertungen und die Gebaudebegehungen zeigen, dass noch weitere gréRere Poten-
tiale vorhanden sind.

y 4 .
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Handlungsempfehlungen:

= Jahrliche Hausmeisterschulungen mit Einfihrung von Dienst- und Betriebsanweisungen
Uber die Energieagentur Ravensburg.

=  Vor-Ort-Begehungen mit Hausmeistern in den energierelevanten Gebauden, vor allem
bei den vom Energieverbrauch abweichenden Gebauden.

= Einstellen von Heizungsregelungen, Liftungsanlagen und Umwalzpumpen auf die tat-
séchliche Benutzungsstruktur / Sommer-, Ferien- und Wintereinstellung.

= Wadchentliches bzw. monatliches Energiecontrolling der energierelevanten Verbrauchs-
stellen mit jeweiligem Vergleich zum letztjahrigen Monat.

= Alle 6ffentlichen Liegenschaften sollten mit ,Aufklebern zum Energie sparen® versehen
werden (Licht aus? — Heizung aus? — usw.).

= Einbindung von Lehrern und Schiilern in das kommunale Energiemanagement. Einfih-
rung von Schulprojekten in allen Schulen.

=  Sensibilisierung von Vereinsmitgliedern zur Energieeinsparung in der offentlichen Lie-
genschaften. Ausbildung zu Energiemanagern in Vereinen.

=  Mitarbeiterschulungen (alle drei Jahre) fur alle stadtische Angestellte ,Energieeffizienz in
der Verwaltung®.

= Energieeffizientes Beschaffungswesen in der Verwaltung und in den Schulen.

= Erstellen eines Sanierungskonzeptes mit Prioritatenliste aller Verbrauchsstellen / Lie-
genschaften.

%
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= Folgende Gebaude und Anlagen sollten aufgrund der abweichenden bzw. hohen Ener-
gieverbrauche tberprift werden:

a) Warme:

-~ Verwaltungsgebaude
Schulen
Kindertagesstatten
Turnhallen/Sporthallen
Stadthalle

b) Strom:
-~ Verwaltungsgebaude
- Schulen
- Stadthalle

c) Wasser:
~ Stadt- und Sporthalle

Aufgestellt im Juli 2012

7y

Walter Goppel
Geschaftsfihrer
Energieagentur Ravensburg gGmbH
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