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Entwicklung der Verbrauche der Stadt Aulendorf

Tabelle 1: Verbrauche der Stadt Aulendorf (gemessener Verbrauch).

Energieverbrauch 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abweichung Abw?,!/‘:)h““g

N in

Wirme Mwh | 2699 | 2178 | 2271 | 2162 | 1711 | 45t -20,86
in

Strom Mwh | 1501 | 1367 | 1435 | 1.370 | 1302 68 4,98

Wasser inmd® | 7.311 | 4838 | 4254 | 4170 | 4.234 64 1,53

Die Entwicklung von Wéarme- (MWh), Strom- (MWh) und Wasserverbrauch (m3) in den vergan-
genen Jahren stellt sich wie folgt dar:
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Abbildung 1: Entwicklung der Verbrauche der letzten Jahre.
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Warmeverbrauch der relevanten Liegenschaften

Tabelle 2: Warmeverbrauch der relevanten Liegenschaften.

Witterungs- | 5\ veichun
2012 2013 2014 bereinigt g Abweichung Bemerkungen
2013/2014
2014
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (%)
Aulendorf
Schulzentrum 346.540| 399.400| 291104| 305650| -108206|  -27,11 | houe Leittechnik der Heizungsanlage; Dach wurde im Sommer saniert
Heizung wurde von Mai bis September abgeschaltet

Sporthalle Schussenriederstr. 247150 | 264.100| 195.075 204.829 -69.025 -26,14 | Hangt an Schulzentrum -> Neue Leittechnik der Heizungsanlage
Schlof gesamt (inkl. Museum) 489.780| 453.589| 402.000 422.100 -51.589 -11,37 | Durchfiihrung hydraulischer Abgleich
Grundschule 289.839| 268.654| 254.214 266.925 -14.440 -5,37
GS Sporthalle 214.693| 202.503 152.324 159.940 -50.179 -24,78 | Neuer Heizkessel; Optimierung der Schaltzeiten
Stadthalle 107.346 | 109.041 82.974 87.123 -26.067 -23,91 | Heizung gehért zur GS Sporthalle -> neuer Heizkessel
KiGa Wirbelwind, Sandweg 64.420 68.752 50.076 52.580 -18.676 -27,16 | Durchfiihrung hydraulischer Abgleich; Heizkreispumpen getauscht
FwHaus Aulendorf 77.511 81.091 66.978 70.327 -14.113 -17,40
Alten,- u. Pflegeheim mit Wohn. 97.300 69.700 100 105 -69.600 -99,86 | Leer stehend ab 2014
Hofgarten / Kurhaus' 141.000 VerauRert, nicht mehr im Eigentum der Stadt
Friedhof / Aussegnungshalle 7.970] 10618 8.255 -2.363 -22,26 | Es wird mit Strom geheizt -> Aufteilung in 70% Warme, 30% Strom
Bauhof Spital 10.176 8.917 9.363 -1.259 -12,37
Bauhof AHI 37.749|  29.446 30.919 -8.303 -21,99 | Es wird mit Strom geheizt -> Aufteilung in 80% Wérme, 20% Strom

2.083.549 | 1.975.373 | 1.541.464| 1.609.869 -433.910 -21,97

" Hofgarten / Kurhaus ist aufgrund der Summe im Jahr 2012 noch enthalten. Wird im Energiebericht 2015 nicht mehr aufgenommen.
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Witterungs- Abweichung .
2012 2013 2014 bereinigt 2013 / 2014 Abweichung Bemerkungen
2014

Blonried
Rathaus Blonried 10.000 10.000 10.000 10.500 0 0,00
KiGa / Wohnung Blonried 77.346 71.280 63.670 66.854 -7.610 -10,68
FwHaus Blonried 1.101 1.156

87.346| 81.280 74.771 78.510 -6.509 -8,01
Zollenreute
DGH Zollenreute mit FW 16.946 19.102 14.149 14.856 -4.953 -25,93

Nutzerverhalten; Belegungsabhangig; Hydraulischer Abgleich; Heiz-
KiGa u. Wohnung Zollenreute 45.260 52.571 38.331 40.248 -14.240 -27,09 | kreispumpen getauscht; Haupteingangstir erneuert; Eine Dachhalfte
gedadmmt

62.206| 71.673| 52.480 55.104 -19.193 -26,78
Tannhausen
DGH u. KiGa Tannhausen 38.138 31.283 36.733 38.570 5.450 17,42 | Nutzerverhalten; Belegungsabhngig
FwHaus Tannhausen 1.978 5.287 5.551 3.309 167,29 | Zahler wurde 2014 installiert; 2013 wurde ggf. nicht ganz erfasst

38.138| 33.261| 42.020 44.121 8.759 26,33
Gesamtverbrauch aller Lieger™ | » 771209 2.161.567| 1.710.735| 1.767.603|  -450.853 20,86
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Stromverbrauch der relevanten Liegenschaften

Tabelle 3: Stromverbrauch der relevanten Liegenschaften.

Abwei- | Abwei
2012 2013 2014 chung 2013 chun Bemerkungen
12014 g
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (%)
Aulendorf
Schulzentrum 164.712 188.402 137.439 -50.963 -27,05 Rege|ungsan|age wurde erneuert
Sporthalle Schussenriederstr. 18.560 17.343 19.519 2176 12,55 | Seit 2014 separate Zahlererfassung
Schlof gesamt 114.827 111.653 118.959 7.306 6,54 | Nutzerverhalten (VHS, ...)
Grundschule 109.282 91.640 51.581 -40.059 -43,71 | 2013 teilweise in Containern
GS Sporthalle 37.339 35.875 43.497 7.622 21,25 | Nutzerverhalten; Defekte Beleuchtungssteuerung
Stadthalle 48.716 48.664 45.028 -3.636 -1,47
KiGa Wirbelwind, Sandweg 4,507 5.139 5.073 -66 -1,28
FwHaus Aulendorf 9.467 10.970 10.298 672 6,13
Alten,- u. Pflegeheim mit Wohn. 30.694 18.223 11.180 -7.043 -38,65 | Leer stehend
Hofgarten / Kurhaus? 27.614 VerauRert, nicht mehr im Eigentum der Stadt
. — S YR YT 5
Friedhof / Aussegnungshalle 3416 4551 3538 1013 22,26 gf‘rc‘)”n']rd mit Strom geheizt -> Aufteilung in 70% Warme, 30%
Bauhof Spital 5.703 5.273 -430 -7,54
—— —— T Y RTYI" 5

Bauhof AHI 9.437 7362 2075 21,99 gm:d mit Strom geheizt -> Aufteilung in 80% Warme, 20%

569.134 547.600 458.747 -88.854 -16,23

? Hofgarten / Kurhaus ist aufgrund der Summe im Jahr 2012 noch enthalten. Wird im Energiebericht 2015 nicht mehr aufgenommen.
y o4
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Abwel- | pbwei-
2012 2013 2014 chung 2013 Bemerkungen
12014 chung

Blonried
Rathaus Blénried 1.291 1.133 759 -374 -33,01 | Feuerwehr ist ausgezogen
KiGa Blonried 3.565 3.364 3.165 -199 -5,92 | Stromkosten iibernimmt die kath.Kirche
FwHaus Blonried 1.489 1.489

4.856 4.497 5.413 916 20,37
Zollenreute
DGH Zollenreute mit FW 2.989 3.151 2.906 -245 -1,78
KiGa Zollenreute 2.869 2.772 2.776 4 0,14 | Stromkosten iibernimmt die kath.Kirche

5.858 5.923 5.682 -241 -4,07
Tannhausen
DGH Tannhausen 4.316 3.045 4.041 996 32,71 | Nutzerverhalten; Belegungsabhangig
KiGa Tannhausen 2.453 Stromkosten iibernimmt die kath.Kirche
FwHaus Tannhausen 1.148 1.480 332 28,92

6.769 4.193 5.521 1.328 31,67
g:::gt;’;;zrauch aller Lie- 586.617)  562213|  475.363|  -86.851 15,45
Stralenbeleuchtung 394.439 386.834 359.489 -27.345 -7,07 | Anzahl der Lichtpunkte 2013: 1.520; 2014: 1.545
Abwasserreinigung 412.700 375.300 423.613 48.313 12,87
Trinkwasserversorgung 41.710 45.580 43.200 -2.380 -5,22
Gesamt 848.849 807.714 826.302 18.588 2,30
Jesamts romyerbrauch allr 1435466  1.369.927|  1.301.665|  -68.263 4,98
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Wasserverbrauch der relevanten Liegenschaften

Tabelle 4: Wasserverbrauch der relevanten Liegenschaften.

Abweichung

2012 2013 2014 2013/ 2014 Abweichung Bemerkungen

(m?) (m°) (m°) (m°) (%)
Aulendorf
Schulzentrum 845 747 1.041 294 39,36 | Ausreiler im Mai 2014
Sporthalle Schussenriederstr. 342 237 291 54 22,78
SchioB gesamt 548 783 1.139 356 4547 | Nutzerverhalten (VHS, ...), éffentliches WC
Grundschule 344 352 416 64 18,18
GS Sporthalle 401 351 437 86 24,50
Stadthalle 45 39 48 9 23,08
KiGa Wirbelwind, Sandweg 84 96 119 23 23,96
FwHaus Aulendorf 85 116 43 -73 -62,93 | Anbau der Jugendfeuerwehr (Bauphase 2013)
Alten,- u. Pflegeheim mit Wohn. 409 574 0 -574 -100,00 | Leer stehend
Hofgarten / Kurhaus® 289 VerduRert, nicht mehr im Eigentum der Stadt
Friedhof / Aussegnungshalle 54 88 50 -38 4318
Friedhof Gielwasser 497 496 450 -46 9,27
Bauhof Spital 1 1 0 0,00
Bauhof AHI 14 13 -1 7,14

3.943 3.894 4.048 154 3,95

? Hofgarten / Kurhaus ist aufgrund der Summe im Jahr 2012 noch enthalten. Wird im Energiebericht 2015 nicht mehr aufgenommen.
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Abweichung .
2012 2013 2014 2013/ 2014 Abweichung Bemerkungen
Blonried
Rathaus Blénried 3 2 2 0 0,00
KiGa Blénried 63 25 33 8 32,00
Wohnung im KiGa Blonried 95 92 Verbrauch der Wohnung wird nicht mehr erfasst
FW Haus Blonried 20 20
161 119 55 -64 -53,78

Zollenreute
DGH Zollenreute mit FW 18 22 27 9 22,73
KiGa 28 Bis 2013 war die Wohnung bei den Bilanzen des KiGa enthal-

69 61 33 -45,90 | ten

87 83 60 -23 -27,71
Tannhausen
DGH Tannhausen 63 68 14 y 447 Bis 2013 wurden DGH und KiGa Tannhausen zusammen ge-
KiGa Tannhausen 53 | zahlt
FwHaus Tannhausen 6 4 -2 -33,33

63 74 71 -3 -4,05
Gesamtverbrauch aller Liegen- 4.254 4.170 4.234 64 1,53
schaften

%

2 oo
STADT AULEND()RF ellbl?l . agentu 4 Seite 9 von 22

Copyright © Energieagentur Ravensburg gGmbH



Aufteilung des Warmeverbrauchs

Tabelle 5: Aufteilung des Warmeverbrauchs nach Ortsteilen.

2012 2013 2014

(kwh) (kwh) (kwh)
Liegenschaften Aulendorf 2.083.549 1.975.373 1.541.464
Liegenschaften Blonried 87.346 81.280 74.771
Liegenschaften Zollenreute 62.206 71.673 52.480
Liegenschaften Tannhausen 38.138 33.261 42.020

Aufteilung des Warmeverbrauchs

a4 31% 2.5%

M Liegenschaften Aulendorf
M Liegenschaften Blonried
m Liegenschaften Zollenreute

M Liegenschaften Tannhausen

90,1%

Abbildung 2: Aufteilung des Warmeverbrauchs (2014).
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Aufteilung des Stromverbrauchs

Tabelle 6: Aufteilung des Stromverbrauchs nach Ortsteilen.

2012 2013 2014

(kwh) (kwh) (kwh)
Liegenschaften Aulendorf 569.134 547.600 458.747
Liegenschaften Blonried 4.856 4.497 5.413
Liegenschaften Zollenreute 5.858 5.923 5.682
Liegenschaften Tannhausen 6.769 4.193 5.521
Tabelle 7: Aufteilung des Stromverbrauchs nach Verbrauchskategorien.

2012 2013 2014

(kwh) (kwh) (kwh)
Liegenschaften 586.617 562.213 475.363
StralBenbeleuchtung 394.439 386.834 359.489
Abwasserreinigung 412.700 375.300 423.613
Trinkwasserversorgung 41.710 45.580 43.200
Gesamt 1.435.466 1.369.927 1.301.665

Aufteilung des Stromverbrauchs

M Liegenschaften
B StralRenbeleuchtung
= Abwasserreinigung

M Trinkwasserversorgung

Abbildung 3: Aufteilung des Stromverbrauchs (2014) nach Verbrauchskategorien.
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Eigene Stromerzeugung
Tabelle 8: Eigene Stromerzeugung.

2012 2013 2014

(kwh) (kWh) (kWh)
Klargas BHKW 54.102 52.345 58.413
PV-Anlage auf Dach des Schulzentrums 3.848
davon Eigenverbrauch 2.984
Strombedarf 1.435.466 1.369.927 1.301.665
Fremdstrombezug 1.381.364 1.317.582 1.240.268

Eigene Stromerzeugung

H Klargas BHKW

B davon Eigenverbrauch

M Fremdstrombezug

Abbildung 4: Eigene Stromerzeugung (2014).

Fazit:

Knapp 5,0% des Strombedarfs werden durch eigene Stromerzeugungsanlagen abgedeckt.
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Aufteilung des Wasserverbrauchs

Tabelle 9: Aufteilung des Wasserverbrauchs nach Ortsteilen.

2012 2013 2014

(m?) (m?) (m?)
Liegenschaften Aulendorf 3.943 3.894 4.048
Liegenschaften Blonried 161 119 55
Liegenschaften Zollenreute 87 83 60
Liegenschaften Tannhausen 63 74 71

4%1,7%

95,6%

Aufteilung des Wasserverbrauchs

B Liegenschaften Aulendorf

M Liegenschaften Blonried

i Liegenschaften Zollenreute

M Liegenschaften Tannhausen

Abbildung 5: Aufteilung des Wasserverbrauchs (2014) nach Ortsteilen.
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Kostenentwicklung stadtische Verbrauchsstellen

Tabelle 10: Kostenentwicklung Stadtverwaltung.

2012 2013 2014 Abweichung Abweichung

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (%)
Warme 166.948 157.413 130.645 -26.768 -17,0
Strom 290.909 308.700 269.867 -38.833 -12,6
Wasser 20.000 21.617 21.676 58 0,3
Gesamt 477.857 487.730 422.187

Die Kosten im Energiebericht 2013 waren nicht vollstandig. Deshalb ergeben sich Differenzen
zum Energiebericht 2014.

Die Entwicklung der Kosten in den vergangenen Jahren stellt sich wie folgt dar:
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Abbildung 6: Entwicklung der Kosten.
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Kostenaufteilung

m Wiarme
M Strom

m Wasser

Abbildung 7: Aufteilung der Kosten (2014).
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Beurteilung der Energieeffizienz

Tabelle 11: Energie- bzw. Wassereffizienz.

2012 2013 2014

Helzwarme 46% 42% 57%
offentliche Liegenschaften
strom 15% 13% 11%
offentliche Liegenschaften
Wasser 49% 47% 23%
offentliche Liegenschaften
Strallenbeleuchtung kWh/Lichtpunkt 264 254 233

Lichtpunkte 1.495 1.520 1.545
Anteil regenerativer Stromerzeugung 3,30% 3,90% 4,95%

Bemerkung zur StraBenbeleuchtung:
Die Energiekennnwerte der StraBBenbeleuchtung liegen in der Region Bodensee-Oberschwaben
zwischen 118 und 460 kWh / Lichtpunkt.
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Tabelle 12: Energieeffizienz 2014 Heizwarme (Energiekennwerte der energierelevanten Gebaude).

Quellenangaben und Anmerkungen
Diese Erfassungsdaten konnen direkt in die Indikatorenliste im Management Tool Gbernommen werden.

*

Gebaudetyp BWZ(ages) Energieverbrauch BezugsgroRe Kennwert | Grenzwert| Zielwert | Dimension Zielerreichung Gewichtuﬂ
1 |Verwaltungsgebaude 130000| [1] 412.000| [kWh/a] 3.728|m* BGF 111 95 55 [kWhim?a] 0% 24%
2 |Geb. f. wiss. Lehre und Forschung 200000 [1] [kWh/a] m? BGF 158 54 [kWh/m?a]
3 |Krankenhauser 320000 [1] [kWh/a] Planbetten 27.692 15.571 [kWh/Planbet
4 |Schulen 400000] [1] 545.318| [kWh/a] 9.566|m? BGF 57 108 63 [kWh/m?a] 100% 32%
5 [Schulen mit Turnhalle 400020| [1] [kWh/a] m? BGF 110 69 [kWh/m?a]
6 |Schulen mit Schwimmbhalle 400010 [1] [kWh/a] m? BGF 127 70 [kWh/m?a]
7 |Kindertagesstatten 440000 [1] 111.976/ [kWh/a] 1.053|m? BGF 106 123 73 [kWh/m?a] 33% %
8 |Turnhallen/Sporthallen 511000| [1] 347.399| [kWh/a] 3.872|m?* BGF 90 142 70 [kWh/m?a] 73% 20%
9 |Hallenbader 521000 [1] [kWh/a] m* dche 2.539 1.045 [kWhim?a]
10 |Sportplatzgebaude 530100 [1] [kWhia] m? BGF 150 63 [kWh/m?a]
11 |Freibader 551000 [1] [kWh/a] m* Beckenfldche 237 32 [kWh/m*a]
12 |Freizeitbader 524000| [2] [kWh/a] m? Beckenfliche 2.210 1.372 [kWhim?a]
13 |Wohngebaude 610000| [2] 48.016| [kWh/a] 285|m* BGF 168 167 82 [kWh/m?a] 0% 3%
14 |Gemeinschaftsunterklinfte 630000| [1] [kWhia] m?* BGF 123 95 [kWhim?a]
15 [Jugendzentren 643000 [2] [kWh/a] m? BGF 110 46 [kWh/mZa]
16 |Altentagesstétten, Altenzentren 642000 [2] [kWh/a] m? BGF 96 33 [kWh/m?a]
17 |Burger-, Dorfgemeinschaftshauser 915100 [2] 34.523| [kWhia] 500|m? BGF 69 154 74 [kWh/mZa] 100% 2%
18 |Bauhtfe 774000| [2] 38.363 [kWhia] 300|m* BGF 128 119 57 |[kWhim3a] 0% 2%
19 [Feuerwehren 776000( [1] 81 .a10| [kWh/a] 1.1m3|rnz BGF 74 144 68  |[kWh/ma] 92% 5%
20 |Friedhofsanlagen 970000 [1] 3.538| [kWh/a] 155|m* BGF 23 109 29 [kWhim?a] 100% 0%
21 |Berufsschulen/Berufliche Schulen 420000] [1] [kWh/a] m? BGF 93 48 [kWhim?a]
22 |Sonderschulen 430000] [1] [kWh/a] m? BGF 130 76 [kWh/m?a]
23 |Museen 912100] [2] [kWh/a] m? BGF 120 50 [kWh/m?a]
24 |Bibliotheken 913000| [2] [kWh/a] m? BGF 72 50 [kWh/m?a]
25 |Stadthallen/Saalbauten 914400| [2] 82.974| [kWh/a) 790|m? BGF 105 126 69 [kWh/m?a] 37% 5%
26 |Alten- und Pflegeheime 341000| [2] [kWh/a] m? BGF 154 80 [kWh/m?a]
27 |Volkshochschulen 451300] [2] [kWh/a] m? BGF 87 25 [kWhim?a]
28 |Musikschulen 451400] [2] [kWh/a] m* BGF 96 57 [kWhim?*a]
[kWhia] m? BGF [kWh/m?2a]
[kWh/a] m? BGF [kWh/m?a]
Summe Energieverbrauch 1.705.917 kWhl/a
Gewichtete Zielerreichung 57 %
Krankenhé&user 0 kWhi/a 0 Planbett:
Erfassungsdaten Energieverbrauch Bader 0 kWhi/a 0 m? Beckenfliche
ubrige Gebaude* 1.705.917 kWhia 21.357 m* BGF

Alle Daten sind der ages-Studie "Verbrauchskennwerte 2005, Forschungsbericht der ages GmbH, Miinster, Februar 2007" entnommen. Richtwert ist das arithmetische Mittel, Zielwert ist das untere
Quartilsmittel.

1]
2]

Gebaudegruppe
Gebaudeart

BGF: Energiebezugsfldche (EBF) = beheizte / gekiihite BGF (BGFB, bei Schwimmbidemn: beheizte Beckenflache, bei Krankenh&usern: Planbetten). So sind z.B. Dachbéden, Garagen oder Fahrradabstellanlagen, wenn sie nicht
beheizt sind, nicht in die EBF mit einzurechnen.
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Tabelle 13: Energieeffizienz 2014 Elektrizitat (Energiekennwerte der energierelevanten Gebaude).

Quellenangaben und Anmerkungen

*  Diese Erfassungsdaten kénnen direkt in die Indikatorenliste im Management Tool ibernommen werden.

Gebéudetyp BWZ(ages) Stromverbrauch BezugsgroBe Kennwert| Grenzwert | Zielwert |Dimension]| Zielerreichung [ Gewichtung
1 |Verwaltungsgeb&dude 130000 [1] 119.718| [kWh/a] 3.728|m* BGF 32 30 10 [kWh/m?2a] 0% 25%
2 |Geb. f. wiss. Lehre und Forschung 200000 [1] [kWhia] m? BGF 79 15 [kWhim?a]
3 |Krankenhduser 320000 [1] [kWh/a] Planbetten 6.781 3.337 [KWhPlanbett
4 |Schulen 400000| [1] 189.020 [kWh/a] 9.566|m* BGF 20 14 6 |[KWhima] 0% 40%
5 |Schulen mit Turnhalle 400020( [1] [kWhia] m? BGF 13 6 [KWh/m?2a]
6 |Schulen mit Schwimmbhalle 400010( [1] [kWh/a] m? BGF 19 9 [kWh/m?2a]
7 |Kindertagesstatten 440000| [1] 13.623| [kWh/a] 1.053|m? BGF 13 18 10 |[kWhim2a] 63% 3%,
8 |Turnhallen/Sporthallen 511000| [1] 63.016 [kWhia] 3.872|m? BGF 16 25 8 [KWh/m?2a] 51%| 13%
9 |Hallenbader 521000| [1] [KWhia] m? Beckenflache 731 264 [kWh/m?2a]
10 |Sportplatzgebaude 530100( [1] [KWhia] m? BGF 22 6 [KWh/mZa]
11 |Freibader 551000 [1] [kWh/a] m? Beckenflache 107 25 [kWh/m?2a]
12 |Freizeitbéder 524000 [2] [kWh/a] m? Beckenflache 1.156 649 [kWh/m?a]
13 |Wohngebaude 610000 [2] [kWha] m? BGF 21 4 [kWh/m?a]
14 | Gemeinschaftsunterkiinfte 630000 [1] [kWha] m? BGF 27 17 [kWh/m?a]
15 |Jugendzentren 643000( [2] [kWha] m? BGF 19 8 [kWh/m?a]
16 |Altentagesstatten, Altenzentren 642000 [2] [kWha] m? BGF 23 9 [kWh/m?a]
17 |Biirger-, Dorfgemeinschaftshauser 915100 [2] 5.213| [kWh/a] 500|{m? BGF 10 28 8 [kWh/m?a] 88%)| 1%
18 |Bauhdfe 774000 [2] 12.635| [kWh/a] 300|{m? BGF 42 18 6 [kWh/m?a] 0% 3%
19 |Feuerwehren 776000 [1] 15.001] [kWh/a] 1.108/m* BGF 14 22 6 [kWh/m?a] 53%| 3%
20 |Friedhofsanlagen 970000| [1] 8.255| [kWh/a] 155|m? BGF 53 21 3 [kWh/m?a] 0% 2%
21 |Berufsschulen/Berufliche Schulen 420000 [1] [kWh/a] m? BGF 22 8 [kWh/m?a]
22 |Senderschulen 430000 [1] [kWh/a] m? BGF 14 7 |KWhim?a]
23 [Museen 912100| [2] [kWh/a] m? BGF 64 4 |[KWhima]
24 |Bibliotheken 913000| [2] [kWh/a] m? BGF 36 9 |[kWhim?a]
25 |Stadthallen/Saalbauten, 914400 [2] 45.028( [kWhia] 790|m* BGF 57 32 11 [kWh/m?a] 0% 10%
26 |Alten- und Pflegeheime 341000| [2] [kWh/a] m? BGF 33 10 |[kWh/ma]
27 |Volkshochschulen 451300( [2] [kWhia] m? BGF 13 3 [KWh/m?2a]
28 [Musikschulen 451400 [2] [kWh/a] m? BGF 12 3 [KWh/m?2a]
[kWhia] m?* BGF [kWh/m?a]
[kWh/a] m?* BGF [kWh/m?a]
Summe Energieverbrauch 471.509 kWh/a
Gewichtete Zielerreichung 11 %
Krankenhauser 0 kWhl/a 0 Planbetten
Erfassungsdaten Energieverbrauch Bader 0 kWhi/a 0 m* Beckenflache
iibrige Geb&ude* 471.509 kWh/a 21.072 m* BGF

Alle Daten sind der ages-Studie "Verbrauchskennwerte 2005, Forschungsbericht der ages GmbH, Miinster, Februar 2007" entnommen. Richtwert ist das arithmetische Mittel, Zielwert ist das untere

Quartilsmittel.

[1] Geb&udegruppe

[2] Gebéudeart
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Tabelle 14: Wassereffizienz 2014 (Energiekennwerte der energierelevanten Gebaude).

Quellenangaben und Anmerkungen
Diese Erfassungsdaten kénnen direkt in die Indikatorenliste im Management Tool iGbernommen werden.

*

Gebidudetyp BWZ(ages) Wasserverbrauch BezugsgréRe Kennwert| Grenzwert| Zielwert |Dimension] Zielerreichung | Gewichtung
1 |Verwaltungsgebdude 130000] [1] 1.141.000| [Liter/a] 3.728|m? BGF 306 196 75 [Liter/m?a] 0% 30%
2 |Geb. f. wiss. Lehre und Forschung 200000 [1] [Liter/a] m? BGF 439 85 [Liter/m?a]
3 |Krankenh&user 3200001 [1] [Liter/a] Planbetten 169.745 87.652 [Liter/Planbetf]
4 |Schulen 4000001 [1] 1.457.000( [Liter/a] 9.566|m* BGF 152 162 72 [Liter/m?a] 11%)| 39%
5 |Schulen mit Turnhalle 400020| [1] [Liter/a] m? BGF 156 78 [Liter/m?a]
6 |Schulen mit Schwimmbhalle 400010( [1] [Liter/a] m? BGF 385 128 [Liter/m?a]
7 |Kindertagesstatten 440000 [1] 238.000| [Liter/a] 1.053|m* BGF 226 453 242 [Liter/m?a] 100% 6%
8 |Turnhallen/Sporthallen 511000| [1] 728.000| [Liter/a] 3.872(m* BGF 188 253 85 [Liter/m?a] 39%)| 19%
9 |Hallenbader 5210001 [1] [Liter/a] m?* Beckenflache 25.709 6.822 [Liter/m?a]
10 |Sportplatzgebaude 530100| [1] [Liter/a] m? BGF 956 276 |[Liter/m?a]
11 |Freibader 551000 [1] [Liter/a] m? Beckenflache 7.596 1.719 [Liter/m?a]
12 |Freizeitbader 524000 [2] [Liter/a] m* Beckenflache 33.388 20.840 [Liter/m?a]
13 |Wohngebsude 610000 (2] [Liter/a] m? BGF 956 210 |[Liter/m?a)
14 |Gemeinschaftsunterkiinfte 630000 [1] [Liter/a] m? BGF 614 405 [Liter/m?a]
15 {Jugendzentren 643000 [2] [Liter/a] m* BGF 204 63 [Liter/m?a]
16 |Altentagesstatten, Altenzentren 642000( [2] [Liter/a] m? BGF 520 234 [Liter/m?a]
17 |Burger-, Dorfgemeinschaftshauser 915100 [2] 24.887| [Liter/a] 500|m* BGF 50 326 108 [Liter/m?a] 100% 1%
18 |Bauhéfe 774000 [2] 14.000| [Liter/a] 300|m* BGF 47 450 106 [Liter/m?a] 100% 0%
19 |Feuerwehren 7760001 [1] 83.113| [Liter/a] 1.108|m* BGF 75 268 40 [Liter/m?a] 85% 2%
20 |Friedhofsanlagen 970000 [1] 50.000| [Literfa] 165|m* BGF 323 2202 182 [Liter/m?a] 93%) 1%
21 |Berufsschulen/Berufliche Schulen 420000| [1] [Liter/a] m? BGF 163 62 [Liter/m?a]
22 |Sonderschulen 430000] [1] [Liter/a] m* BGF 174 74 [Liter/m?a]
23 |[Museen 912100| [2] [Liter/a] m? BGF 218 28 |[Liter’m?a)
24 |Bibliotheken 913000( [2] [Liter/a] m? BGF 142 47 |lLiterim?a)
25 |Stadthallen/Saalbauten 914400 [2] 48.000| [Liter/a] 790(m? BGF 61 177 74 [Liter/m?a] 100% 1%
26 |Alten- und Pflegeheime 341000| [2] [Liter/a] m? BGF 932 633 |[Liter/m?a)
27 |Volkshochschulen 451300| [2] [Liter/a] m* BGF 144 87 [Liter/m?a)
28 |Musikschulen 451400| [2] [Liter/a] m? BGF 118 54 [Liter/m?a]
[Liter/a] m* BGF [Liter/m?a]
[Liter/a] m? BGF [Liter/m?a]
Summe Wasserverbrauch 3.784.000 Liter/a
Gewichtete Zielerreichung 23 %
Krankenhauser 0 Liter/a 0 Planbetten
Erfassungsdaten Wasserverbrauch Bader 0 Liter/a 0 m? Beckenfliche
tibrige Geb&ude* 3.784.000 Liter/a 21.072 m* BGF

Alle Daten sind der ages-Studie "Verbrauchskennwerte 2005, Forschungsbericht der ages GmbH, Miinster, Februar 2007" entnommen. Richtwert ist das arithmetische Mittel, Zielwert ist das untere

Quartilsmittel.
[1] Gebaudegruppe
[2] Geb&udeart
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CO,-Emissionen 2014
Tabelle 15; CO,-Emissionen 2014.

Warme (ohne Heizstrom) 363 Tonnen
Strom (inkl. Heizstrom) 307 Tonnen
Gesamt 670 Tonnen

Die CO; Einsparung konnte im Jahr 2014 erhdht werden. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die

CO, Emission um 119 Tonnen reduziert.

Tabelle 16: CO,-Emissionen 2013.

Waéarmeverbrauch 451 Tonnen
Stromverbrauch 338 Tonnen
Gesamt 789 Tonnen
Fur die Berechnung der CO, Einsparung wurden nachstehende Werte angesetzt:

Tabelle 17: CO,-Emissionsfaktoren.

kg CO, pro kWh

Heizol 0,319
Erdgas 0,260
Flissiggas 0,267
Fernwarme 0,154
Strom 0,606

Quelle: Klimaschutz-Plus (Kommunales CO,-Minderungsprogramm), Klimaschutz- und Energie-

agentur Baden-Wdrttemberg (KEA)
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Fazit / Bemerkungen

Alle Energieverbrauche sowie deren Kosten wurden von der Stadtverwaltung Ubermittelt.
In folgenden Gebauden wurde eine jahrliche Energieeinsparung erreicht durch:

= Reduzierung des Wdrme- und Stromverbrauches:

o Im Schulzentrum wurde das Dach teilweise sowie die Leittechnik der Heizungsan-
lage erneuert. AuBerdem wurde die Heizung von Mai bis September abgeschal-
tet.

o Inder Grundschulsporthalle wurde ein neuer Heizkessel eingebaut sowie die
Schaltzeiten optimiert.

o Umzug der Grundschule von Containern in Gebaude (schon Mitte 2013).

= Vorrang Eigenstromverbrauch gegeniiber Netzeinspeisung beim Klargas-BHKW.

= Auf dem Dach des Schulzentrums wurde eine PV-Anlage errichtet. Der erzeugte Strom wur-
de in 2014 zu knapp 80 % selbst genutzt.

= Stromeinsparung durch die UmrUstung der StraBenbeleuchtung auf LED und Einbau von
astronomischen Uhren, bezogen auf den Lichtpunkt. (Reduktion des Stromverbrauchs um
10 % auf 233 kWh pro Lichtpunkt)

= Trotz des kalteren Jahres 2014 (im Vergleich zu 2013) wurde der Gesamtwarmeverbrauch
reduziert, was unter anderem auf EinsparmaBnahmen zurickzufihren ist.

Teilweise ist bei Gebauden, die stark Nutzer- und Belegungsabhangig sind, ein erhéhter Ver-

brauch zu verzeichnen. Dies trifft auf folgende Liegenschaften zu:
e Dorfgemeinschaftshaus mit Kindergarten in Tannhausen (Warme und Strom)

e SchloB in Aulendorf (Wasser)

ZukUnftige Energie- und Kosteneinsparung
Die Preise der fossilen Brennstoffe stagnieren derzeit oder sind sogar ricklaufig, auf lange Sicht
ist jedoch mit einer Kostensteigerung zur rechnen. Deshalb sollten auch weiterhin MaBnahmen

zur Verbrauchsminimierung ergriffen werden.

Da die mittelfristigen Energiepreise im Strombereich steigen werden (teilweise aufgrund von In-
vestitionen in das Stromnetz, die Erhéhung der EEG-Umlage, etc.), ist weiterer Handlungsbedarf

hinsichtlich der Reduktion des Strombedarfs angeraten.
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Um die durch organisatorische MaBnahmen erreichten Einsparungen abzusichern, sind weiterhin
regelmaBige Gebdaudebegehungen zur Optimierung der Betriebsweise angeraten, um auch zu-
kinftig den kommunalen Haushalt nachhaltig zu entlasten.

Bei weiteren SanierungsmaBnahmen ist es deshalb auch sinnvoll, die energetischen Gesichts-

punkte zu bertcksichtigen.

Ausblick

= Weiteres Einstellen von Heizungsregelungen, Luftungsanlagen und Umwalzpumpen auf
die tatsachliche Benutzungsstruktur / Sommer-, Ferien- und Wintereinstellung in Schulen
und Sporthallen.

= Mitarbeiterschulungen (alle drei Jahre) fur alle stadtische Angestellte , Energieeffizienz in
der Verwaltung”.

= Hausmeisterschulungen

= Einbindung von Lehrern und Schilern in das kommunale Energiemanagement. Einfih-
rung von Schulprojekten wie Standby fir das Schuljahr 2014/2015 sowie die Fortsetzung

der Ausbildung zum Junior-Klimaschutzmanager.

Aufgestellt im November 2015

7z

Walter Goppel
Geschaftsfuhrer
Energieagentur Ravensburg gGmbH
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